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KAPITEL 1

Einleitung

Dieses Dokument enthdlt Informationen zur Installation und
Lizenzierung des logi.cals-Produkts "logi.CAD".

Der Hauptteil zeigt die ersten Schritte bis zu einem erfolgreichen
Projekt.

Das Dokument wird regelmaRig gewartet. Sie finden die aktuellste
Ausgabe unter: http://www.logicals.com/downloads/manuals/
Seite 3 informiert Sie Uber Ausgabe-Monat und -Jahr des
Dokuments.

Sollten Sie Informationen bendtigen, die in diesem Dokument nicht
enthalten sind, lesen Sie unter "Wo erhalte ich weitere
Informationen und Support?" (Seite 31) nach. logi.cals unterstitzt
Sie gerne bei der Lésung lhrer Anfrage.


http://www.logicals.com/downloads/manuals/
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"logi.CAD" kurz vorgestellt

Die offene IEC 61131-3 Automatisie-
rungsplattform

Mit logi.CAD steht Ihnen eine leistungsfahige, flexible und offene IEC-
61131-3-Automatisierungsplattform zur Verfigung. Die perfekt aufeinan-
der abgestimmte "Toolchain" unterstutzt Anwender in allen Phasen der
Realisierung von Automatisierungsprojekten optimal. Dies beginnt bei der
Planung, setzt sich fort in Implementierung, Test und Inbetriebnahme.
Auch im laufenden Betrieb unterstiitzt Sie logi.CAD bei Diagnose und
Software- und/oder Anlagenwartung.

Hervorragende Skalierbarkeit

Beginnend beim kostengiinstigen Mikrocontroller skaliert logi.CAD her-
vorragend Uber gangige offene Standard-SPS und Industrie-PC hin zu
komplexen vernetzten High-End-Systemen mit mehreren Millionen Da-
tenpunkten. Sicheres und effizientes Engineering im Team wird damit ge-
nauso maglich wie die gemeinsame Projektierung unterschiedlicher Au-
tomatisierungssysteme in einem Projekt.

Zukunftssicherheit durch Investiti-
onsschutz von Engineering

Die ubergreifende Kompatibilitat der von Ihnen erstellten Applikationen zu
allen unterstitzen Plattformen erlaubt Ihnen auch zukiinftig den Einsatz
der jeweils bestgeeigneten Automatisierungskomponenten. Damit sichern
Sie in realisierte Losungen getétigten Investitionen optimal ab.

Grafische Programmierung

Die grafischen Programmiersprachen der IEC 61131-3 werden ohne Ein-
schrankungen unterstitzt und sind beliebig — auch innerhalb eines Planes
— kombinierbar.

Selbstverstandlich werden auch die textuellen Programmiersprachen der
IEC unterstutzt.
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Reichhaltiger Funktionsumfang

Wo erforderlich und sinnvoll, unterstitzt logi.CAD lhren Entwicklungspro-
zess z.B. mit einem "Configuration-Management" (Projektmanagement
inkl. Versionsverwaltung), Anderungsmanagement oder Workgroup-
Support.

Hochwertige und revisionierte Dokumentation sind ebenso selbstver-
standlich wie komfortable Funktionsplanerstellung ohne Einschrankun-
gen, Online-Diagnose mit Logikanalyse- und Oszilloskop-Funktionalitaten
und echte Online-Anderungsméglichkeiten jedes Programms, Funktions-
bausteins, Daten-Typs oder jeder Funktion. Und dies auch mit Ande-
rungskontrolle durch den Evolutionssupport logi.elR.

Offene Schnittstellen erlauben die nahtlose Anbindung und Integration in
Ihre Werkzeuglandschaft. Falls gewiinscht, kbnnen Sie auch Produktna-
men und Erscheinungsbild entsprechend Ihren Winschen anpassen.

Einfache Anpassung an unterschied-
liche Automatisierungssysteme

In Kombination mit den Laufzeitsystemen der logi.RTS- und pRTS-
Familie verfiigen Sie lber eine Reihe von Losungen "off the shelf". Zu-
satzlich kénnen von lhnen ausgewéhlte Systeme in wenigen Stunden zu
einer ausgereiften IEC-61131-3-Plattform werden.

Transparente Lizenzbedingungen

Gleichermafl3en flexible wie transparente und faire Lizenzbedingungen er-
lauben es lhnen, lhren Kunden attraktive Losungen anzubieten.

Leistungsumfang von logi.CAD

Eine ausfihrliche Beschreibung des logi.CAD-Leistungsumfangs finden
Sie unter: http://www.logicals.com/products/logi.CAD/scope_of_services/



http://www.logicals.com/products/logi.CAD/scope_of_services/
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Voraussetzungen fur logi.CAD

logi.CAD kann unter den Betriebssystemen Windows 2000, Windows
XP Professional, Windows Vista Business, Windows 7 Professional und
Ultimate (beide 32-Bit) betrieben werden.

Die aktuellen Systemvoraussetzungen finden Sie unter:
http://www.logicals.com/products/systemrequirements/

logi.CAD installieren

1 Legen Sie den Datentrager, der das Programm "logi.CAD" enthalt, in
das Laufwerk ein.

2 Eine Startseite erscheint: Wahlen Sie logi.CAD Voll-Version installie-
ren aus.
Achtung: Falls Sie Uber kein Lizenzaktivierungsverfahren (d.h. Dong-
le oder Softlock) verfiigen (siehe Kapitel "Lizenzierung" ab Seite 33),
wahlen Sie logi.CAD Demo-Version installieren aus.

3 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms, um eine
korrekte Installation zu erzielen.

TIPP logi.CAD steht Ihnen fir den Betrieb unter jedem Windows-Benutzerkonto
des aktuellen Arbeitsplatzes zur Verfiigung. Benutzer-Berechtigungen
sind daflr ausreichend.

Einschran- Falls Sie mehrere logi.CAD-Versionen auf einem Arbeitsplatz betreiben:

kung Sie bendtigen Hauptbenutzer-Rechte (gilt fur Windows 2000/XP) oder
Administrator-Rechte (gilt ab Windows Vista).

logi.CAD starten

Klicken Sie den Eintrag logi.CAD im Start-Menu, Ordner logi.CAD.

Der Projekt-Assistent wird automatisch gedffnet. Sie bendtigen ihn fur
den Schritt "Projekt 6ffnen” (siehe Seite 12).


http://www.logicals.com/products/systemrequirements/

KAPITEL 2

Erste Schritte

Das mitgelieferte Projekt "GateControl" ist ein geeigneter Einstieg,
um die logi.CAD-Funktionalitaten zur Zielsystemanpassung des
SPS-Programms kennen zu lernen.
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Erste Schritte

"GateControl" als Beispiel-Projekt

TIPP

Im Lieferumfang von logi.CAD finden Sie das Projekt "GateControl", in
dem bereits Steuerungs- und Regelungsanwendungen als sogenannte
Ressourcen erstellt wurden.

Dieses Projekt enthalt die Funktionalitat eines Rolltors, dessen Position

mit einem Zahler Gberwacht wird. Mit entsprechenden Grenzwerten wer-
den Alarme erzeugt, die das Offnen und SchlieRen des Tores kontrollie-
ren.

Bevor Sie Ihr eigenes SPS-Programm erstellen und damit ein Zielsystem
automatisieren, probieren Sie zunéchst aus, wie ein bestehendes SPS-
Programm im Projekt "GateControl" in ein Zielsystem geladen wird.

Das logi.cals-Produkt "logi.RTS" ermdglicht Ihnen, einen beliebigen
Industrie-PC zu einer SPS zu machen.

Nach der Installation von logi.RTS lauft das Beispielprojekt "GateControl
bereits auf dem SPS-Laufzeitsystem.

Projekt 6ffnen

1 Falls Sie den Projekt-Assistenten geschlossen haben, 6ffnen Sie ihn
erneut: Menu Projekt, Projekt-Assistent...

2 Im Projekt-Assistent wahlen Sie Projekt 6ffnen.

3 Wahlen Sie das Projekt "GateControl" aus.

Sie finden das Projekt im logi.CAD-Installationsverzeichnis unter
LC\Samples\PRJ (sofern Sie die Beispielprojekte installiert haben).
4 Dricken Sie Fertigstellen.
5 SchlieRen Sie den Dialog mit den Tipps und Tricks.
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logi.CAD-Bildschirm

Hier lernen Sie die wichtigsten Elemente des logi.CAD-Bildschirms
kennen.

Titelleiste )
Mentleiste

Symbolleisten
'g' logi.CAD Projektmanagement Ainst-C-¥51GAVLEXS amiplesh\PRJAG ateControl™

EErDjekt Objekt  Bearbeiten Ansicht Eenster | Tos

AR L s 20 OEe R [

[ Documentation
] PLCPrograms
o4 StandardLibs

[7 Targets
r VisualizeOfSim. vis
r VisualizePLC. vis

Struktur-
fenster

PROJ | POE | TYP

Fehler-Status-Anzeige

Datum/Zeit | stufe [ Tese

Fehler-Status-Anzeige

< | ®

| A Bl.-Mame: | Bl.-hr.: | pos.:

Status- und Informationsleiste inkl. Koordinateninformationen
(Statusleiste) vom Editor

Hinweis Sie kdnnen den logi.CAD-Bildschirm sehr einfach und flexibel an lhre
Bedurfnissen anpassen: Verschieben Sie Elemente dorthin, wo sie lhnen
am besten gefallen oder blenden Sie unwichtige Elemente aus. Sie kon-
nen Element sogar von einem Bildschirm-Monitor auf einen anderen ver-
schieben.

Arbeitsbereich
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Erste Schritte

Die Elemente des logi.CAD-Bildschirms:

Titelleiste

Diese horizontale Leiste am oberen Rand des logi.CAD-Bildschirms zeigt
Ihnen nicht nur den Programmtitel, sondern auch den Namen des geoff-
neten Projekts und ged6ffneten Bausteins.

Zusatzlich stehen lhnen die Standard-Schaltflachen Minimieren, Maximie-
ren und Schlieen zur Verfugung.

Mentleiste

Sie bedienen logi.CAD u.a. mit Hilfe der Befehle, die Sie in den Menis
der Mentileiste angeordnet finden.

Symbolleisten

Beide Symbolleisten sind unter der Menlileiste positioniert und bietet Ih-
nen einen schnellen Zugriff auf Befehle.

Positionieren Sie den Zeiger auf eine Schaltflache und Sie erhalten einen
kurzen Hilftetext. Der zugehdrige Befehl wird durch Klicken gestartet.

Strukturfenster

Hier erstellen und verwalten Sie die Struktur lhres Projekts.
Dieser Bereich bietet verschiedene Ansichten auf die Struktur eines ge-
raden aktiven (geladenen) Projekts.

Arbeitsbereich

Hier zeichnen Sie Ihren Funktionsplan, bearbeiten Sie ein Dokumentati-
ons-Objekt. Sie bearbeiten in diesem Bereich Datenobjekten mit:

e Funktionsplan-Editor (= FBS-Editor)

o Dokumentations-Editor

Fehler-Status-Anzeige

Die Fehler-Status-Anzeige ist das zentrale Fehlerprotokoll. D.h. Sie fin-
den Sie hier Fehlermeldungen aus allen Programmteilen von logi.CAD.
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Statusleiste

Diese Zeile ist am unteren Rand des logi.CAD-Bildschirms angeordnet
und gibt lhnen Status-Informationen.

Zusétzlich finden Sie Koordinateninformationen zur Zeiger-Position im ak-
tuellen Editor.

Projekt fir eingesetzte Zielplattform
vorbereiten

Hinweis

Code
ren

Das Projekt "Gate Control" ist fur die sofortige Benutzung mit logi.RTS fiir
die Betriebssysteme Windows 2000/XP/Vista/7 vorkonfiguriert.
Sie kénnen sofort Code als Funktionsplan visualisieren (Seite 15).

Falls Sie jedoch ein anderes Zielsystem einsetzen, missen Sie die Pro-

jektkonfiguration vor den weiteren Schritten anpassen:

1 Offnen Sie die Projektstruktur von "GateControl": Klicken Sie auf
"+" vor dem Strukturierungs-Ordner "Targets" und vor der Konfigurati-
on "Conf".

2 Offnen Sie das Kontextmenii fiir die Ressource "PLC".

3 Zeigen Sie auf Plattform umschalten und klicken Sie auf den Befehl
fur Ihre verwendete Zielplattform (z.B. auf Linux/X86).

Steht der Befehl fur Ihre Zielplattform nicht zur Auswahl, so miissen Sie
die Anbindung fur lhre Zielplattform erst installieren. Sie finden das Instal-
lationsprogramm auf der CD-Startseite in Automatisierungssystem-
Anbindung/Dienste installieren.

als Funktionsplan visualisie-

Der Online-Test von logi.CAD zeigt lhnen Zustandsanderungen im SPS-
Programm. Gleichzeitig erlaubt er Ihnen, die Zustande zu Testzwecken
zu &ndern.
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Erste Schritte

Fihren Sie folgende Schritte aus:
1 Stellen Sie sicher, dass die SPS lauft, die mit dem Programm auto-
matisiert werden soll, und dass eine Kommunikationsverbindung mit

5

ihr moglich ist.

Offnen Sie die Projektstruktur von "GateControl": Klicken Sie auf
"+" vor "Targets" und vor "Conf".

Offnen Sie das Kontextmen fir die Ressource "PLC".

Starten Sie den Online-Test: Wahlen Sie Befehl Online-Test aus.

E% GateCantral

D DEs

-[7 Documentation
-] PLCPrograms
g Standardlibs
-7 Targets

OFfren

OFfline-Simulation
Offline-Simulation Schnellstart
“Watchpages

Force-Liste anzeigen. ..
Codegenerierung
Control-Panel

Download

F7
Shift+F12

Online-Test

Fiz

A Oiflire-Conf
----- 27 Wizualize D Sim.

PROJ [FOE  THP

Oszilloskop
Meu
Bausteinsuche ...

Plattform umschalten

4

Vor dem Start des Online-Tests wird — abhangig vom Zielsystem —
noch ein Dialog angezeigt.
Bei l0gi.RTS kénnen Sie darin die Zieladresse von logi.RTS definie-
ren. Falls logi.RTS auf dem gleichen Arbeitsplatz wie logi.CAD laulft,
driicken Sie OK, um die vorgeschlagene Zieladresse 127.0.0.1 zu

Ubernehmen.
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B Verbindung zum Zielsystem herstellen <]

Treiber: | TCRAP j

— Kommunik ationz-Einstellungen

Zieladresse: |12?_D_D_1
Port: |2D48

r Einzstellungen speichern und bei neuerlichem
Kammunikatiohsaufbau ohine Riickfrage verwenden

oK N I Canicel |

Werden logi.CAD und logi.RTS auf unterschiedlichen Arbeitsplatzen
betrieben, missen Sie jedoch die IP-Adresse oder den Namen des
Arbeitsplatzes angeben, auf dem logi.RTS lauft.
Hinweis: Belassen Sie die Port-Nummer auf 2048. Andern Sie diese
Einstellung nur, falls die Konfiguration von logi.RTS geandert wurde
(Informationen Uber die Konfiguration finden Sie in der Online-Hilfe zu
10gi.RTS und webSERVER).

6 Im logi.CAD-Strukturfenster wird das neue Register OLT angezeigt:

3 x

| RTS System

Ressource: I PLC (Targets\Conf)

Marme | Stakus |
M RTS System L&uft
Default Task Lauft

Task100ms Lauft
EL3 GateContral Lauft
3 GateControlPos | Lauft
E[ GateControlSim | Lauft

Is | r |
100ms
[+ JFF e

+ 4l kr g rol
PF GateControlPos : PLCProgramsialllzateContralPaos
ﬂ GateContralSim : PLCProgramsialliGateContralSim

PRCJ | POE | TYP [OLT
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7 Klicken Sie auf "+" vor "Task100ms" im Unter-Register IS und dop-
pelklicken Sie auf die Instanz "GateControl".

Ergebnis: Fur diese Instanz wird der FBS-Editor im OLT-Modus ge-
offnet.

In diesem FBS-Editor kdnnen Sie die Werte von Variablen anzeigen
lassen und zu Testzwecken auch verandern.

8 Positionieren Sie zuerst in diesem FBS-Editor auf die linke obere
Ecke der Seite A/0 mit dem Blattnamen "GateControl/01".

Dort ist die Variable "S100_INSTRGateUp" als erstes Wert-Feld von
oben gesetzt (siehe folgende Grafik).

9 Andern Sie nun den Wert der Variable "S100_INSTRGateUp".
Hinweis: Der Wert wird damit nur voriibergehend gesetzt, nicht per-
manent festgelegt.

Vorgangsweise:

e Halten Sie die ALT-TASTE gedriickt.

e Bewegen Sie den Mauszeiger iber das Wert-Feld mit der Variable
"S100_INSTRGateUp".

¢ Klicken Sie Maustaste 1.
Ergebnis: Da es sich bei der Variable "S100_INSTRGateUp" um
eine Boolesche Variable handelt, wird der Zustand verandert: es
wird von FALSE auf TRUE umgeschaltet (und umgekehrt bei erneu-
tem Klicken).

OLT GateControl : PLCPrograms... | 4k x

5100_INSTRGatcUpPy b I

Instruction von PV gate up

:
$101_INSTRGateDown ! ;

- d ==1
Marmal instruction gate dowm '
5101 _INSTRGatelDownPVW !

Instruction von PW g‘at,e dowm

Bei anderen Variablen (z.B. INT-Variablen) wird ein Eingabefeld
gedffnet, in dem Sie Werte eingeben kdnnen.

Sie kénnen auch OLT-Felder fiir die Wert-Anzeige/-Anderung verwenden.
Mehr Informationen finden Sie in der logi.CAD Online-Hilfe (z.B. mit Index
"OLT-Feld, Werte anzeigen/forcen").
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SPS-Daten im Webbrowser visuali-
sieren

Mehr Info...

Das logi.cals-Produkt "webSERVER" ermdglicht Ihnen, statische und
dynamische Inhalte (z.B. HTML-Dateien, HTML-Dateien mit
Scripts/Laufzeitdaten, Grafiken, Office-Dokumente, XML-Dateien) anzu-
zeigen.

Zusatzlich ist es moglich, Laufzeitdaten in einem Webbrowser zu an-
dern und so geanderte Werte auf logi.RTS zurlickzuschreiben.

So starten Sie die Visualisierung im Webbrowser:

1 Starten Sie den Standard-Webbrowser auf einem beliebigen Arbeits-
platz.
Dieser Arbeitsplatz muss ber eine Verbindung zum Arbeitsplatz ver-
figen, auf dem webSERVER installiert wurde.

2 Geben Sie im Webbrowser die Adresse des webSERVER-
Arbeitsplatzes ein; Syntax: http://Adresse/
Beispiel: http://meinserver/
Falls der Webbrowser auf dem webSERVER-Arbeitsplatz gestartet
wurde, kdnnen Sie http://localhost/ eingeben.
Ergebnis: Im Webbrowser wird die Start-Seite der webSERVER-
Daten angezeigt. Dort finden Sie verschiedene Verzweigungen, z.B.
zu einem Demo-Projekt und zu Server-Informationen.

und Problemlésungen finden Sie in der Dokumentation "Arbeiten mit
logi.PLC, logi.RTS und webSERVER".

Funktionsplan-Logik &ndern

Andern Sie die vorhandene Logik eines Funktionsplans im Projekt
"GateControl" minimal, um danach das geanderte SPS-Programm in das
Zielsystem zu laden.

Fuhren Sie folgende Schritte aus:

1 Schliel3en Sie den offenen FBS-Editor im OLT-Modus fur die Pro-
gramm-Instanz "GateControl".

2 Wechseln Sie vom Register OLT zum Register PROJ.
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Erste Schritte

Doppelklicken Sie auf die Programm-Instanz "GateControl".

E|‘ Canf
i =B OPLC

GateControl
i GateControlPos
I GateControlSim
vy 10Sig

“fFh Task100ms

Ergebnis: Der FBS-Editor fuir den Programm-Typ wird getffnet, der
der Programme-Instanz zugeordnet ist. In Programm-Typen wird die
Funktionalitat der gewiinschten Steueraufgabe realisiert.

Positionieren Sie im FBS-Editor auf die Mitte der linken Halfte der Sei-
te A/O mit dem Blatthamen "GateControl/01".

Im Zeichenfeld ist ein Wert-Feld gesetzt, das den Konstanten-

wert T#10s enthalt.

| GateControl [GateControl] {ung... | 4B %

1000 MotorDowmErr

Gate motor move dowm error
1000 MotorUpErr
Gate mobor WOvVe Up error

Doppelklicken Sie auf das Wert-Feld, geben Sie als neuen Konstan-
tenwert T#20s ein und driicken Sie die EINGABE-TASTE.

Ergebnis: Bei Auftreten eines Fehlers wird 20 Sekunden (statt 10 Se-
kunden) gewartet, bevor automatisch quittiert wird.

Speichern Sie den Programm-Typ: Menl Objekt, Speichern
SchlieRen Sie den FBS-Editor fiir den Programm-Typ "GateControl".

Code generieren und in Zielsystem

laden

1 Erzeugen Sie zuerst den Zielsystem-Code fiir die Ressource: Offnen

Sie das Kontextmen fur die Ressource "PLC" und wahlen Sie Code-
generierung.
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Code

TIPP

- StandardLibs Wakchpages

E‘ Force-Liske anzeigen... ]

: Codegenerierung F7
Control-Panel Shift+F12
Download
Oszilloskop

. @=- A Difine-Co

2 Im anschlieRenden Dialog driicken Sie Starten, um die Code-
Generierung zu starten.
Nach erfolgreicher Code-Generierung driicken Sie OK, um den Dialog
zu verlassen.

3 Wechseln Sie zuriick zum Register OLT und klicken Sie auf ﬂ in der
Symbolleiste, um den "alten" Code im Zielsystem zu stoppen.

4 SchlieRen Sie das Register OLT durch Klicken auf ﬂ in der Symbol-
leiste.

TIPP: Falls diese Schaltflache nicht angezeigt wird, verbreitern Sie
das Register OLT.

5 Starten Sie den Download: Wechseln Sie zuriick zum Register PROJ,

offnen Sie wieder das Kontextmenu fiir die Ressource und wéhlen Sie
Download aus.
Beantworten Sie die Ruckfrage mit Ja. AnschlieRend erscheint — ana-
log wie beim Starten des Online-Tests (siehe Seite 17) — ein Dialog, in
dem Sie die Zieladresse des SPS-Laufzeitsystems definieren und OK
driicken.

6 Nach erfolgreichem Download driicken Sie OK, um die Fortschrittsan-
zeige zum Download zu verlassen.

Im Zielsystem starten

Starten Sie den Online-Test erneut.
Die Vorgangsweise ist unter "Code als Funktionsplan visualisieren" (Seite
15) beschrieben.

Ausnahme: Klicken Sie im getffneten Register OLT auf ﬂ in der Sym-
bolleiste.

Falls Sie das Zusatzwerkzeug "Control Panel" besitzen, kénnen Sie den
Code auch mit Hilfe dieses Control Panels stoppen, laden oder starten.
Das Control Panel ist eine Zentrale fur die Steuerung des Zielsystems in
logi.CAD.
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Schnelle Programmanderung mit In-
stant-Reload

Mit Hilfe des Instant-Reloads kann wéahrend des laufenden Online-Tests
geénderte Logik sofort visualisiert werden.

Fihren Sie folgende Schritte aus:

1 Doppelklicken Sie auf die Instanz "GateControl" im Unter-Register IS
des Registers OLT (siehe Seite 17), um den FBS-Editor im OLT-
Modus zu 6ffnen.

2 Wechseln Sie zum Unter-Register IR.

Sie finden die gedffnete Instanz in der Statusanzeige bereits aufgelis-
tet.

3 Kilicken Sie auf El (Bearbeitungs-Sperre anfordern) im Register IR:

alT 1 x
g A

-

| RT3 System

Ressource: I PLC {TargetsiCanf)

Status
:
Default Task L&uft
Task100ms L&UFE
I3 GateControl L&uft
EL3 GateControlPos Lauft
L]

GateControlSim L&uft

=

I

5 b} |
0% Bl &

I . FLC Ressource kann neu erzeugt werden

ﬂGateControl FLCProgre
@ Code-Generierung erforderlich flr POE: (0)
{4 POE wird kompiliert: (0}
K0l | i

FRO1 | POE | TYP OLT

4 Fokussieren Sie im FBS-Editor auf das Wert-Feld, das den Konstan-
tenwert T#20s erhalten hat (siehe Seite 20).
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Klicken Sie auf El in der Symbolleiste des Editors:

(&)]

E]»&EE E A

‘ol : PLCPrograms... | OLT-/Edittadus umschalten|
A [ WA A A R e | |
|: i I
i)
e = Ton 2 fl
| Iszos (Y ET g
[

6 Nun andern Sie die Verzégerungszeit: Geben Sie den neuen
Wert T#5s im Wert-Feld ein und driicken Sie die EINGABE-TASTE.
7 Laden Sie nun die Anderungen fiir den Online-Test nach:

Klicken Sie auf El (Instant-Reload durchfuhren) im Register IR. Die
geanderte Logik wird anschlieend visualisiert.

8 Wollen Sie die Anderungen beibehalten, speichern Sie die POE.
Durch SchlieRen (ohne die Anderungen zu speichern) werden diese
verworfen.

Hinweis: Der Original-Zustand der POE kann nach dem Verwerfen
der Anderungen so fiir den Online-Test wiederhergestellt werden: Kili-

cken Sie einfach erneut auf H .

Zielsystem mit eigenem SPS-
Programm automatisieren

Mehr Info...

Sie finden hier einen Uberblick tiber die Arbeitsschritte.
zu diesen Arbeitsschritten finden Sie in der logi.CAD Online-Hilfe.

Projekt erstellen/strukturieren

Legen Sie in logi.CAD ein Projekt an und erstellen Sie die Struktur:

1 Verwenden Sie den Projekt-Assistenten, um das Projekt anzulegen:
Men( Projekt, Projekt-Assistent..., Option Neues Projekt anlegen

2 Legen Sie im Projekt eine Konfiguration an: Kontextmen( des Pro-
jekts, Befehl Neu, Objekt... (um den Objekt-Assistenten zu starten)
Im Objekt-Assistenten selektieren Sie den Objekt-Typ Konfiguration,
Uberschreiben Sie nach Wunsch den vorgegebenen Objektnamen
und driicken Sie OK.

3 Legen Sie im Projekt eine Bibliothek an — analog zu Schritt 2.
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4

Legen Sie in der Konfiguration eine Ressource an — analog zu
Schritt 2.

Waéhlen Sie im Objekt-Assistenten jedoch eine typisierte Ressource
aus, um die Zielhardware festzulegen (z.B. RTS NT/X86 Ressource).

i Objekt-Aszistent: Objekt anlegen

Tep | Beschreibung :I
h FES AITS NT /<86 Flessource

b FES AITS W96 Ressource

A FES Ressource

[7 FLOR DOrdner

N LB Bibliothek

e Gy Glohale Variable

59 LIMK Verhindung =

Dbjektname:  [MeneRessource]

0K | Abbrechen |

Beachten Sie: Fir jede installierte Ressource-Typ-Anbindung bietet
der Objekt-Assistent einen Eintrag fiir eine spezielle typisierte Res-
source. Sie finden solche Eintrage aber nur vor, wenn der Objekt-
Assistent fiir die Konfiguration gestartet wird. Grund: Nur in Konfigura-
tionen dirfen Ressourcen angelegt werden.

TIPP Im Projektmanagement erkennen Sie eine typisierte Ressource anhand
des Symbols E

Funktionalitat erstellen

Realisieren Sie die gewiinschte Logik in POE (Programm-Organisations-
Einheiten):

1

Legen Sie z.B. Programm-Typen an: Kontextmenii der Bibliothek, Be-
fehl Neu, Objekt...

Im Objekt-Assistenten selektieren Sie den Objekt-Typ Programm-Typ,
Uberschreiben Sie nach Wunsch den vorgegebenen Objektnamen
und driicken Sie OK.

Doppelklicken Sie auf den Programm-Typ, um den FBS-Editor zu
starten.

Legen Sie die Funktionalitdt des Programm-Typs fest: Setzen Sie im
FBS-Editor Bausteine aus Bibliotheken (Funktionen und Funktions-
bausteine) und verbinden Sie diese mit Linien.
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Task erstellen

Legen Sie einen Task an: Kontextmenu der Ressource, Befehl Neu,
Objekt...

Im Objekt-Assistenten selektieren Sie den Objekt-Typ Task, iber-
schreiben Sie nach Wunsch den vorgegebenen Objektnamen und
driicken Sie OK.

Definieren Sie die Ausfuhrung der Programm-Instanz, der der Task
zugeordnet wird: Kontextmeni des Tasks, Befehl Eigenschaften, Re-
gister Task

Nehmen Sie die gewiinschten Einstellungen vor und driicken Sie OK.

Programme-Instanz erstellen

1

Als Abbildung des Zielsystems innerhalb der Projektstruktur legen Sie
eine Programme-Instanz an: Kontextmeni der Ressource, Befehl Neu,
Objekt...

Im Objekt-Assistenten selektieren Sie den Objekt-Typ Programm-
Instanz, Uberschreiben Sie nach Wunsch den vorgegebenen Objekt-
namen und driicken Sie OK.

Im Dialog Programm-Typ zuordnen ordnen Sie der Programme-Instanz
den zuvor erstellten Programm-Typ zu und driicken Sie OK.

Ordnen Sie der aktuellen Programm-Instanz einen Task zu: Kontext-
menu der Programme-Instanz, Befehl Eigenschaften, Register Zuwei-
sung

Unter Task-Zuordnung driicken Sie Durchsuchen..., um im Dialog
Task zuordnen der Programme-Instanz den zuvor erstellten Task zu-
zuordnen. Driicken Sie OK (im Dialog und im Register).

Code generieren und in Zielsystem la-
den

Lesen Sie unter "Code generieren und in Zielsystem laden” (Seite 20)
nach.

Code im Zielsystem starten

Lesen Sie unter "Code im Zielsystem starten" (Seite 21) nach.






KAPITEL 3

Haufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel geht auf die haufigsten Fragen ein, mit denen sich
logi.CAD-Anwender zu Beginn konfrontiert sehen.
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logi.CAD starten

logi.CAD startet nicht?
Folgender Dialog wird angezeigt

Lizenzfreischaltung

Prograrmm kann nicht gestartet werden. Dongle-Lizenz oder Softlock-Lizenz isk
nioch nicht akkiv,

Dongle-Lizenz akkivieren:
Dongle an den Rechner anschliefen und "Dongle suchen” driicken.

Softlock-Lizenz aktivieren:

"Softlock-Lizenz herunterladen” dricken (bestelte Lizenz via
Saftlock-Lizenz-Service herunterladen) undfoder "Softlock-Lizenz installieren”
dricken {wenn Softlock-Lizenzdatei vorhanden isk).

‘Wenn das Pragramm trotzdem nicht gestartet wird: "Fehlerprotokoll anzeigen"

driicken,
Softlock-Lizenz herunterladen | Softlock-Lizenz installieren I
Dongle suchen I Fehlerprotokoll anzeigen I
HilFe: | Schliefen I

@ Beim Start von logi.CAD wurde kein Lizenzierungsverfahren gefunden.
Derzeit stehen folgende Lizenzierungsverfahren zur Verfligung:
o Einzelplatz- oder Netzwerk-Dongle (sowohl in Parallel-Port- als auch
in USB-Ausfuhrung)
e Softlock-Lizenzdatei

( Folgen Sie den Anweisungen, die im Dialog angegeben werden.

Bei Bedarf driicken Schaltflache Hilfe fir weitere Hilfestellung.
Informationen Uber die Lizenzierungsverfahren finden Sie im Kapitel
"Lizenzierung" (ab Seite 33).

Wie der Arbeitsplatz fir Dongle- oder Softlock-Verwendung einzurichten
ist, erfahren Sie in der Online-Hilfe von logi.CAD (Thema "Lizenzierung
durch Dongle oder Softlock" mit Index "Installation, Voraussetzungen").
Folgen Sie den Hypertext-Links in diesem Thema.
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o

&)
v

logi.CAD startet nicht?
Folgende Meldung wird angezeigt

LPMOO4: License could not be Found,
Please verify that an appropriate license has been activated for the installed product.
If the problem persists, please contact logi.cals technical suppark!

Die englische Sprachversion, die Sie installiert haben, ist in lnrem Dong-
le/Softlock nicht freigeschaltet.

Beenden Sie logi.CAD und fiihren Sie eine "Sprachumschaltung" aus:
Starten Sie das "logi.CAD Control Center" (zu finden im logi.CAD-
Ordner). Klicken Sie auf Administration. Klicken Sie auf die Schaltflache
fur die Sprache, die Sie bei logi.cals bestellt haben. Starten Sie logi. CAD
erneut.

Mit logi.CAD arbeiten

2
@

v

Nach der Installation sind alle Menitexte englisch.
Wie erhalte ich deutsche Menitexte?

Bei der Installation werden automatisch beide Sprachversionen fur lo-
gi.CAD installiert. Sie missen nur eine "Sprachumschaltung" der Benut-
zerfihrung durchfihren.

Beenden Sie logi.CAD. Starten Sie das "logi.CAD Control Center" (zu
finden im logi.CAD-Ordner). Klicken Sie auf Administration. Klicken Sie
auf die Schaltflache fir die deutsche Sprache. Starten Sie logi.CAD er-
neut.

Hinweis: Sie kénnen beide Sprachen nitzen, wenn lhr Dongle/Softlock
fur beide Sprachen freigeschaltet ist.
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@

In meiner logi.CAD-Installation finde ich nicht alle Befehle, die in dieser
Dokumentation oder in der Online-Hilfe erwahnt werden.
Wie erhalte ich diese Befehle?

Standardmafig werden Ihnen personalisierte Menis in logi. CAD angebo-
ten. D.h., es werden nur grundlegende oder oft verwendete Befehle in
Kurzversionen der Menus angezeigt.

Driicken Sie auf ¥ (wird am unteren Rand des Menls angezeigt).
Dadurch wird das Menu erweitert.

Ich finde die gesuchten Befehle noch immer nicht, obwohl nun das ganze
Menl angezeigt wird.
Wie erhalte ich die gesuchten Befehle trotzdem?

Der Funktionsumfang von logi.CAD kann durch ein so genanntes Benut-
zer- oder Projektprofil individuell angepasst werden.

In lhrer logi.CAD-Installation ist mdglicherweise das Benutzerprofil fur
Anféanger eingestellt. Dieses Benutzerprofil vereinfacht die Bedienung,
sodass nur mehr die Basis-Funktionalitat in der Bedienerflihrung angebo-
ten wird.

Aktivieren Sie das Benutzerprofil fliir Experten.

Informieren Sie sich lber diese Vorgehensweise in der logi.CAD-Online-
Hilfe (Index "Benutzerprofil®).

Das Benutzerprofil fur Experten stellt die gesamte logi. CAD-Funktionalitat
zur Verfugung.
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Standard-Layout des logi.CAD-
Bildschirms

Ich kann Elemente des logi.CAD-Bildschirms nicht auffinden.
Wo sind diese?

@ Wahrscheinlich haben Sie den Anzeige-Stil dieser Elemente so veran-

dert, dass diese mit anderen Elementen zusammen oder evtl. sogar auf
einem anderen Bildschirm angezeigt werden.

( Stellen Sie das Standard-Layout des logi.CAD-Bildschirms wieder her.
Informieren Sie sich lber diese Vorgehensweise in der logi.CAD-Online-
Hilfe (Index "Benutzerschnittstelle, Standard-Layout wiederherstellen").

Wo erhalte ich weitere Informationen
und Support?

Was bendtigen Sie? Wo? Wie?

Infos Uber bekannte Probleme und auf der 1. Seite des "logi.CAD Control Centers"

Einschrankungen auf Dokumentationen klicken, dann auf Readme-
Dateien und auf Bekannte Probleme und Abhilfen
klicken

die neuesten Informationen http://www.logicals.com/news/

Details zu Programm-Funktionen auf der 1. Seite des "logi.CAD Control Centers"
auf Dokumentationen klicken, dann auf Online-
Hilfe oder Administrators' Manual klicken

Infos, welche neue Funktionen die  auf der 1. Seite des "logi.CAD Control Centers"

aktuelle Version bietet auf Dokumentationen klicken, dann auf Neue
Funktionen klicken

allgemeine Hilfe/Support l0gi.BOARD logi.cals User Community
http://www.logiboard.at/

individuelle Hilfe/Support E-Mail an support@logicals.com

Telefon-Support fir dringende Hotline:

Fragen von 9:00 bis 17:00 Uhr +49 2173 9191-0 oder

(Montag — Freitag) +43 2786 77147-40


http://www.logicals.com/news/
http://www.logiboard.at/
mailto:support@logicals.com




KAPITEL 4

Lizenzierung

logi.CAD unterstutzt 2 Lizenzaktivierungsverfahren fiir die Be-
triebssysteme Windows 2000/XP/Vista/7: Dongle und Softlock.

Ohne aktivierte Lizenz kann logi.CAD nicht als Voll-Version betrie-
ben werden. Sie kénnen logi.CAD jedoch als Demo-Version instal-
lieren und betreiben.
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Lizenzierung

Lizenzaktivierungsverfahren fir lo-
gi.CAD

Zweck

Definition

Zusatz-
Info...

Definition

Ein-

schrankung

Zusatz-
Info...

logi.cals-Produkte mussen "lizenziert" werden, damit sie als Vollversion
laufen. Beim Lizenzieren wird das Produkt durch ein Lizenzaktivierungs-
verfahren "freigeschaltet".

Dongle-Lizenzierung

Ein Dongle ist ein Hardwareteil (Stecker), der an die parallele, serielle
oder USB-Schnittstelle angesteckt wird. Der Dongle enthalt die aktivierte
Lizenz fur die logi.cals-Produkte, z.B. fur logi.CAD.

Die Dongle-Lizenz ist nicht an einen Arbeitsplatz gebunden.

logi.cals bietet 2 Dongle-Typen an: CodeMeter und Hardlock.

Bitte informieren Sie sich in der Online-Hilfe von logi.CAD, welcher Dongle-
Typ fir Sie besser geeignet ist und wie Sie den Arbeitsplatz fiir die Dongle-
Verwendung einrichten.

Softlock-Lizenzierung

Bei einer Softlock-Lizenzierung erhalten Sie keinen Hardwareteil (Stecker),
sondern einen Lizenzbrief. Dieser enthélt einen 5-stelligen Lizenzierungs-
code und eine 10-stellige Softlock-Nummer.

Mit diesen Daten und einem Computer-Nummer-Code (gdiltig nur fiir jenen
Arbeitsplatz, auf dem logi.CAD installiert ist) beziehen Sie via Internet eine
Softlock-Lizenzdatei.

Die Installation der heruntergeladenen Softlock-Lizenzdatei auf dem Ar-
beitsplatz aktiviert die Lizenz fiir logi.CAD.

Mit einem Softlock kann logi.CAD nur fiir einen bestimmten Arbeitsplatz
lizenziert werden. Falls eine Lizenz auf unterschiedlichen Arbeitspléatzen
zum Einsatz kommen soll (z.B. ein Rechner im Biro und ein Notebook fir
das Projektieren im Feld), scheidet die Lizenzierung mittels Softlock von
vornherein aus.

Informationen daruber, wie Sie den Arbeitsplatz fur die Softlock-
Verwendung einrichten, finden Sie ebenfalls in der Online-Hilfe von
logi.CAD.
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Gemeinsame Lizenzierung mit ande-
ren logi.cals-Produkten

Sie kdnnen logi.CAD gemeinsam mit anderen logi.cals-Produkten (wie
z.B. logi.VIS Editor oder logi.DICT Editor) oder als einziges logi.cals-
Produkt einsetzen.
Ein- Falls Sie mehrere logi.cals-Produkte einsetzen wollen, ist eine gleichzeitige
schrankung Verwendung von mehreren Dongles nicht méglich.

Entscheiden Sie sich daher bei einer Anschaffung von logi.CAD zuerst,

ob Sie:

e logi.CAD gemeinsam mit bereits bestehenden logi.cals-Produkten
betreiben wollen (und somit eine bestehende logi.cals-Lizenz erwei-
tern wollen).

oder

e eine neue logi.cals-Lizenz fiur logi.CAD erwerben wollen (evtl. sogar
gemeinsam mit anderen logi.cals-Produkten).

Abhangig davon gehen Sie bitte so vor:

bestehende Lizenz erweitern neue Lizenz erwerben

Ihre Bestellung Teilen Sie logi.cals die Serien-  Teilen Sie logi.cals mit, welches

nummer lhres bestehenden Lizenzaktivierungsverfahren (und
Dongles/Softlocks mit. welche Produkte) Sie benétigen.

Ihre Lieferung  Sie erhalten eine Freischalt- Sie erhalten neben der Software
Signatur flr logi.CAD, die von  auf CD einen Dongle oder Soft-
logi.cals speziell fur lhren be- lock-Lizenzbrief. Die Freischal-
stehenden Dongle/Softlock tungen sind bereits von logi.cals
generiert wurde. vorgenommen worden.

Ihre Aktionen Schalten Sie logi.CAD in lhrem  Richten Sie Ihren Arbeitsplatz fur
Dongle/Softlock frei (anhand die Verwendung der logi.cals-

der mitgelieferten Information).  Produkte und des Lizenzaktivie-
rungsverfahren ein.

Demo-Version fiur logi.CAD

Ohne aktivierte Lizenz kann logi.CAD als Demo-Version installiert und
betrieben werden.
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Die Demo-Version unterliegt Einschréankungen, z.B. ist nur eine gewisse
Anzahl an logi.CAD-Objekten im Projektmanagement erlaubt.

AuRerdem speichert die Demo-Version Projekte in einem anderen Daten-
format als die Voll-Version. D.h. Projekte, die Sie mit der Demo-Version
erstellen oder bearbeiten, kdnnen Sie mit der Voll-Version nicht laden!

Die ausfihrliche Liste der Einschréankungen finden Sie so:
1 Offnen Sie das CD-Startmend.
2 Klicken Sie auf Unterschiede zur Vollversion.

Wenn Sie logi.CAD als Voll-Version betreiben wollen, kontaktieren Sie
bitte logi.cals wegen einer Lizenzaktivierung.
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